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Прибор testo 875-1

Заказ проведение энергетического обследования (энергоаудита) согласно договору подряда

2225510 Standard 32°Объектив:Серийный
№:

example12.bmtФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:1:59:03Время:

0,95Коэффициент излучения:20.01.2005Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9540,5Самая теплая точка 1

Офисное здание, отапливаемое подвальное помещение. Осмотр привода главного
циркуляционного водяного насоса. Обнаружен нагрев привода насоса.

Примечания:

Провести техническое обслуживание привода насоса. Выявить и устранить причину 
нагрева.

12.01.2012 ,

А.Н. Синицкий

Вывод:
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